CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVi a.s.
pracovisté Zlin, K Cihelné 304, 764 32 Zlin - Louky
Autorizovana osoba 212, Notifikovana osoba 1390

Certifikaéni organ ¢. 3048
Akreditované zkuSebni laboratore

Protokol

o akreditovaném vypoctu

C. V-033/13

Stanoveni soucinitele prostupu tepla
podle CSN EN ISO 10077-1

Zakazka cislo: 363 511 Pocet stran: 3
Pocet vytisku: 3

Vytisk ¢islo: 2

Objednatel: Okna ROBENEK, s.r.o. IC: 286 43 071

Hluc€inska 57/138
747 21 Kravare - Kouty

Vyrobce: viz objednatel

Vyrobna: Okna ROBENEK, s.r.o.
ul. Orlovska 753/147
713 00 Ostrava — Hefmanice

Nazev vyrobku: Drevéné okno typ EURO IV 88

Vysledek vypodtu: Uy = 0,72 W/(m?.K) - pro U, = 0,5 W/{(m2K);
Uy, = 0,78 W/(m’.K) - pro U, = 0,6 W/(m°.K)

Zpracovatel: Ing. Nizar Al-Hajjar </ 2;//\ ................
Vedouci strediska: Ing. Zbislav Panovec, CSc. ._...\\6/&/\.(\44\)\, ..................
Vedouci NO 1390: Ing. Petr Kucera, CSc. v.r.

Notifikovana osoba 1390 prohlaSuje, Ze vysledky vypoctu se tykaji jen predmétu téchto
vypoctu a neznamenaji schvéleni nebo osvédceni vyrobku. Protokol se nesmi bez pisemného
souhlasu notifikované osoby reprodukovat jinak, nez cely.
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